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PROTOKOL O ZKOUSCE &.: 88-1127 List : 2

® 3
ﬁwep Predmét zkousky: Jistici transformator proudu KTP 300

pro kostrové ochrany transformatorti Posiat listl: f

Typ: Druh zkousky:

KTP 300 Dilci

Zkouseno podle:

CSN EN 61869-2 (IEC 61869-2 Edition 1.0 (2012-
09))

Jmenovité hodnoty: Zkousku zadal:

EGC service s.r.o.

ln - 300A Cechovg 727/52

l2n 1A 370 01 Ceské Budgjovice

lin T B3kA

P : 10VA Evidenéni gislo vzorku:
305/16

Atmosférické podminky:

Teplota: 21 °C
Vyrobce zkouseného pfistroje: Protokol obsahuje: Rozdélovnik:

EGC service s.r.o. Celkem listi : 7 vytisk ¢.

Cechova 727/52 IVEP archiv - 1

370 01 Ceské Budéjovice Z toho RT 2
Tabulek 3 | Zakaznik 4
Obrazki 1
Fotografii 1
Oscilogramy 1

Vysledek zkousky:

ZkouSeny jistici transformator proudu KTP 300 pro kostrové ochrany transfor,
vyrobce EGC service s.r.0, Cechova 727/52, 370 01 Ceské Budéjovi

vyhovél

zkousce zkratové odolnosti podie GSN EN 61869-2 &), 7.2.201 \ d’&"_"‘ vy
ve vykonovém zkuSebnim obvodu uvedeném v kapitole 8. W >

Datum zkousky: Zkousel: Vedouci zkusebny:

70 /]

9.-10.6.2016 (zk.€. 16-065) Ing. Petr Kalus Ing. Petr Kalus






