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Zmény a dopliiky v tomto protokalu mohou byt provedeny pouze v laboratofi méficich transformators IVEP, a.s.
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Protokol o zkousce &islo: 73 - 0196/16

Predmét zkousky: Jistici transformator proudu KTP 300
pro kostrové ochrany transformator(

List: 1

Poéet list: 5

Typ:

Druh zkousky:
Dilgl typova
KTP 300

Jmenovité hodnoty:

viz list &. 2

Zkouseno podle:

10))

(2012-09))

CSN EN 61869-1 (IEC 61869-1 Ed. 1.0 (2007-

CSN EN 61869-2 (IEC 61869-2 Edition 1.0

Zkousku zadal:

EGC - service s.r.o.
Cechova 727

370 01 Ceské Budgjovice

Vyrobni ¢islo:

Atmosférické podminky:

732 Teplota: oc
Tlak: hPa
Vihkost vzduchu: %
Vyrobce vyrobki: Vzorky dodany dne:

EGC - service s.r.o.
Cechova 727

370 01 Ceské Budé&jovice

bfezen 2016

Vysledek zkousky:

Jistici transformator proudu typu KTP 300 pro kostrové ochrany transformatord,

vyrobce EGC - service s.r.o.

vyhovél

podminkam dil&f typové zkousky podle CSN EN 61869-1 a CSN EN 61869-2 .

Datum zkousky:

kvéten — Eerven 2016

Zkouseli:

Ing. Viastimil Rada r
Ing. Maskova Hana é;_.__






