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LABORATOR MERICICH TRANSFORMATORU
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Jistici transformator proudu typu KTP 300a pro kostrové
ochrany transformatort

5

s ivep 'é\
‘..c—
&

Videfiska 117a }
619 00 BRNO
7 Q

ZC\CH T,
N JEP,
g(/ E! ga,%

Ing. Rada Viastimil
vedouci laboratofe méficich transformators
IVEP, a.s.

V Brné dne: 14.7.2016

Zmény a dopliky v tomto protokolu mohou byt provedeny pouze v laboratofi méficich transformatord IVEP, a.s.
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Protokol o zkousce éislo: 73 - 0197/16

Predmét zkousky: Jistici transformator proudu KTP 300a
pro kostrové ochrany transformatort

List: 1

Podet lista: 5

Typ:
KTP 300a

Druh zkous$ky:
Dili typova

Jmenovité hodnoty:

viz list €. 2

Zkouseno podle:

CSN EN 61869-1 (IEC 61869-1 Ed. 1.0 (2007-
10))

CSN EN 61869-2 (IEC 61869-2 Edition 1.0
(2012-09))

Zkousku zadal:

EGC - service s.r.o.
Cechova 727
370 01 Ceské Budgjovice

Vyrobni éislo:

Atmosférické podminky:

41 Teplota: oC
Tlak: hPa
Vlhkost vzduchu: %
Vyrobce vyrobkii: Vzorky dodany dne:
EGC - service s.r.o. bfezen 2016

Cechova 727
370 01 Ceské Budéjovice

Vysledek zkousky:

Jistici transformator proudu typu KTP 300a pro kostrové ochrany transformator,
vyrobce EGC - service s.r.o.

vyhovél

podminkam diléi typové zkougky podie CSN EN 61869-1 a CSN EN 61869-2 .

Datum zkousky:

kvéten — Gerven 2016

Zkouseli:
Ing. Vlastimil Rada

Ing. Maskova Hana
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Vedouci:
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